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       BFM engineering. E' vietata ai sensi di Legge la divulgazione e la riproduzione del presente disegno senza la preventiva autorizzazione.
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INTERVENTI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO DELLA
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IMPIANTO PRODUZIONE ACS (1:50)
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NOTA: qualsiasi riferimento commerciale a marche e/o modelli o codici articoli è

indicativo della sola tipologia di dispositivo (leggasi similare) e non vincolante ai

fini della realizzazione nel rispetto dell'art. 68 comma 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.


