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       BFM engineering. E' vietata ai sensi di Legge la divulgazione e la riproduzione del presente disegno senza la preventiva autorizzazione.

Progettista: Dott. Ing. FABRIZIO BOLOGNINI
(C.F. BLG FRZ 73E07 F611B)

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n. A- 27091

Iscritto elenchi del Ministero dell'Interno art. 16 c.4 D.Lgs. 139/'06 al n. RM27091I03160

Collaboratori: Geom. Emanuele FIGORILLI
(C.F. FGR MNL 80H25 H501L)

Iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma n. 9401

Geom. Matteo DI BLASI
(C.F. DBL MTT 86D02 H501K)

Iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma n. 10794

INTERVENTI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO DELLA

PALESTRA POLIFUNZIONALE IN SALA CONVEGNI FACENTE PARTE DEL VOLUME DELL'EDIFICIO ADIBITO AD

EX ISTITUTO COMPRENSIVO "PADRE PIO"

PROGETTO ESECUTIVO
CIG: ZF131BA5C4 - CUP: D15H21000090002

COMUNE DI SACROFANO
(C.F. 80199310584)

Largo Biagio Placidi, 1 - 00060 Sacrofano (RM)

R 04.1

NOTA: qualsiasi riferimento commerciale a marche e/o modelli o codici articoli è

indicativo della sola tipologia di dispositivo (leggasi similare) e non vincolante ai

fini della realizzazione nel rispetto dell'art. 68 comma 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sara
ING. Fabrizio Bolognini
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SCHEMA A BLOCCHI



QAR
Quadro Arr ivo Rete
CEI EN 60947-2 Icu

QEG
Quadro Elet t r ico Generale

CEI EN 60947-2 Icu

QCDZ
Quadro Elet t r ico 
Condizionamento 

CEI EN 60947-2 Icu

Fabrizio Bolognini Studio Tencico
Via Bologna, 33 - 00013 Mentana

Progetto
Impianto Elettrico Sala teatrale 
Disegnato
A.Dominici
NÂ° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT

Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 01/07/2021
Pagina: 1



__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

UNIFILARE POTENZA



1 2 3 4

Icc (kA) 15 (3F)
Icc (kA)   6 (1F)

QEG  L1

Fabrizio Bolognini Studio Tencico
Via Bologna, 33 - 00013 Mentana

Progetto
Impianto Elettrico Sala teatrale Sacrofano
Disegnato
A.Dominici
NÂ° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
QAR - Quadro Arrivo Rete

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 01/07/2021
Pagina: 1/1

Protezione Arrivo
Rete

Alim. Quadro
Elettrico Sala
Polifunzionale

Alim. Quadro
Elettrico Scuola

Centrale
Rivelazione Incendi

65,990 kW 50,590 kW 15,000 kW 0,400 kW
0,64/1 0,59/1 0,8/1 1/1

41,892 kW 29,492 kW 12,000 kW 0,400 kW
L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N
69,46616 49,406 18,25 1,93

Tetrapolare Tetrapolare Tetrapolare Unipolare+Neutro
16 16 16 6

160,00 125,00 63,00 16,00
1 x In = 160,00 1 x In = 125,00 1 x In = 63,00 1 x In = 16,00

"AS - Reg." "A" "A"
0,3(A)/0,15(s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s)

FG16R16 FG16OR16 FG16OR16 FTG18OM16
70 50 25 4
35 25 25 4

Descrizione

Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Fasi della linea
Corrente di impiego Ib (A)
Poli
Potere di interruzione (kA)
Corrente nominale In (A)
Corrente regolata di fase Ir (A)
Tipo differenziale
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Sigla cavo
Sezione di fase (mmÂ²)
Sezione di neutro (mmÂ²)
Note



1 2 3 4 5 6 7 8 9

QAR  L2

Fabrizio Bolognini Studio Tencico
Via Bologna, 33 - 00013 Mentana

Progetto
Impianto Elettrico Sala teatrale Sacrofano
Disegnato
A.Dominici
NÂ° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
QEG - Quadro Elettrico Generale

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 01/07/2021
Pagina: 1/5

Generale Impianto SPD Tipo I+II Spie presenza
Tensione

Rifasamento
(Predisposizione)

FM Foyer FM SX Sala
Polifunzuionale 

FM DX Sala
Polifunzuionale 

FM Palcoscenico FM Retropalco 

50,590 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW
0,84/0,7 1/1 0,8/1 0,8/1 0,8/1 0,8/1 0,8/1

29,492 kW 0,000 kW 0,800 kW 0,800 kW 0,800 kW 0,800 kW 0,800 kW
L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3 L1N L2N L3N L1N L2N
49,406 0 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86

Tetrapolare Tripolare Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro 
0 100 10 6 6 6 6 6

160,00 63,00 6,00 16,00 16,00 16,00 16,00
1 x In = 160,00 1 x In = 63,00 1 x In = 6,00 1 x In = 16,00 1 x In = 16,00 1 x In = 16,00 1 x In = 16,00

"A" "A" "A" "A" "A" "A"
0,3(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16

16 4 4 4 4 4
0 4 4 4 4 4

Descrizione

Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Fasi della linea
Corrente di impiego Ib (A)
Poli
Potere di interruzione (kA)
Corrente nominale In (A)
Corrente regolata di fase Ir (A)
Tipo differenziale
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Sigla cavo
Sezione di fase (mmÂ²)
Sezione di neutro (mmÂ²)
Note



10 11 12 13 14 15 16 17 18

Fabrizio Bolognini Studio Tencico
Via Bologna, 33 - 00013 Mentana

Progetto
Impianto Elettrico Sala teatrale Sacrofano
Disegnato
A.Dominici
NÂ° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
QEG - Quadro Elettrico Generale

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 01/07/2021
Pagina: 2/5

FM Centrale
Termica

FM Area Camerini FM WC
Ordinari+Disabili

Luci Zona Palco Ordinaria Emergenza Vie
Esodo

Luci Zona
Spettatori Alta

Ordinaria Emergenza Vie
Esodo

1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW
0,8/1 0,8/1 0,8/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

0,800 kW 0,800 kW 0,800 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW
L1L2L3N L3N L1N L2N L2N L2N L3N L3N L3N

1,28 3,86 3,86 2,42 2,42 0 2,42 2,42 0
Tetrapolare Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Bipolare Bipolare Bipolare Bipolare Bipolare Bipolare

10 6 6 20 0 0 20 0 0
16,00 16,00 16,00 10,00 16,00 16,00 10,00 16,00 16,00

1 x In = 16,00 1 x In = 16,00 1 x In = 16,00 1 x In = 10,00 1 x In = 16,00 1 x In = 16,00 1 x In = 10,00 1 x In = 16,00 1 x In = 16,00
"A" "A" "A" "A" "A"

0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16

4 4 4 2,5 2,5 2,5 2,5
4 4 4 2,5 2,5 2,5 2,5

Descrizione

Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Fasi della linea
Corrente di impiego Ib (A)
Poli
Potere di interruzione (kA)
Corrente nominale In (A)
Corrente regolata di fase Ir (A)
Tipo differenziale
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Sigla cavo
Sezione di fase (mmÂ²)
Sezione di neutro (mmÂ²)
Note



19 20 21 22 23 24 25 26 27

Fabrizio Bolognini Studio Tencico
Via Bologna, 33 - 00013 Mentana

Progetto
Impianto Elettrico Sala teatrale Sacrofano
Disegnato
A.Dominici
NÂ° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
QEG - Quadro Elettrico Generale

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 01/07/2021
Pagina: 3/5

Luci Zona
Spettatori Bassa

Ordinaria Emergenza Vie
Esodo

Luci Locali Tecnici Luci Locali Servizio Ordinaria Emergenza Vie
Esodo

Luci Area Camerini Ordinaria

0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,500 kW 0,500 kW
1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,500 kW 0,500 kW
L1N L1N L1N L2N L3N L3N L3N L3N L3N
2,42 2,42 0 2,42 2,42 2,42 0 2,42 2,42

Bipolare Bipolare Bipolare Unipolare+Neutro Tripolare Bipolare Bipolare Tripolare Bipolare
20 0 0 6 20 0 0 20 0

10,00 16,00 16,00 10,00 10,00 16,00 16,00 10,00 16,00
1 x In = 10,00 1 x In = 16,00 1 x In = 16,00 1 x In = 10,00 1 x In = 10,00 1 x In = 16,00 1 x In = 16,00 1 x In = 10,00 1 x In = 16,00

"A" "A" "A" "A"
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Descrizione

Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Fasi della linea
Corrente di impiego Ib (A)
Poli
Potere di interruzione (kA)
Corrente nominale In (A)
Corrente regolata di fase Ir (A)
Tipo differenziale
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Sigla cavo
Sezione di fase (mmÂ²)
Sezione di neutro (mmÂ²)
Note



28 29 30 31 32 33 34 35 36

Q5  L1

Fabrizio Bolognini Studio Tencico
Via Bologna, 33 - 00013 Mentana

Progetto
Impianto Elettrico Sala teatrale Sacrofano
Disegnato
A.Dominici
NÂ° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
QEG - Quadro Elettrico Generale

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 01/07/2021
Pagina: 4/5

Emergenza Vie
Esodo

Luci Esterne Contattore Linea Crepuscolare Selettore Aut./Man. Alimentazione Q.
CDZ

Motori apertura
finestre

Azionamento da
CRI 

Protezione
Trasformatore 24V

0,000 kW 0,200 kW 0,200 kW 39,390 kW
1/1 1/1 1/1 0,83/1

0,000 kW 0,200 kW 0,200 kW 32,532 kW
L3N L1N L1N L1N L1N L1L2L3N L2N L2N L3N

0 0,97 0,97 54,33
Bipolare Unipolare+Neutro Bipolare Bipolare Tetrapolare Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro 2

0 6 0 16 6 50
16,00 10,00 16,00 16,00 80,00 16,00 16,00 6,00

1 x In = 16,00 1 x In = 10,00 1 x In = 16,00 1 x In = 16,00 1 x In = 80,00 1 x In = 16,00 1 x In = 16,00 1 x In = 6,00
"A" "A" "A"

0,03(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FTG18OM16

2,5 2,5 25 4
2,5 2,5 25 4

Descrizione

Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Fasi della linea
Corrente di impiego Ib (A)
Poli
Potere di interruzione (kA)
Corrente nominale In (A)
Corrente regolata di fase Ir (A)
Tipo differenziale
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Sigla cavo
Sezione di fase (mmÂ²)
Sezione di neutro (mmÂ²)
Note



37 38 39 40

Fabrizio Bolognini Studio Tencico
Via Bologna, 33 - 00013 Mentana

Progetto
Impianto Elettrico Sala teatrale Sacrofano
Disegnato
A.Dominici
NÂ° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
QEG - Quadro Elettrico Generale

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 01/07/2021
Pagina: 5/5

Trasformatore
240/24 V

Protezione Linea
Ausiliari

Riserva 1 Riserva 2

L3N L1N L2N

Bipolare Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro 
50 6 6

6,00 16,00 10,00
1 x In = 6,00 1 x In = 16,00 1 x In = 10,00

"A" "A"
0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

Descrizione

Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Fasi della linea
Corrente di impiego Ib (A)
Poli
Potere di interruzione (kA)
Corrente nominale In (A)
Corrente regolata di fase Ir (A)
Tipo differenziale
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Sigla cavo
Sezione di fase (mmÂ²)
Sezione di neutro (mmÂ²)
Note



1 2 3 4 5 6 7 8 9

QEG  L33

Fabrizio Bolognini Studio Tencico
Via Bologna, 33 - 00013 Mentana

Progetto
Impianto Elettrico Sala teatrale Sacrofano
Disegnato
Dominici A.
NÂ° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q.CDZ - Quadro Elettrico 
Condizionamento

P.I. secondo norma 
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi 
CEI UNEL35024
Stato progetto 
Calcolato
Data: 01/07/2021 
Pagina: 1/2

Generale Quadro Spie presenza
tensione

UE VRF UE UTA UI Controllo UTA UTA Protezione
Trasformatore 24V

Trasformatore
240/24 V

39,390 kW 0,000 kW 26,600 kW 7,690 kW 0,800 kW 0,300 kW 4,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
0,83/1 0/0 0,8/1 0,8/1 1/1 1/1 1/1 0/1 0/1

32,532 kW 0,000 kW 21,280 kW 6,152 kW 0,800 kW 0,300 kW 4,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L1L2L3N L3N L3N

54,33 0 34,17 9,88 3,86 1,45 6,42 0 0
Tetrapolare Tetrapolare Tetrapolare Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Tetrapolare Unipolare+Neutro

0 0 16 10 6 6 10 50 0
125,00 0,00 80,00 25,00 16,00 16,00 16,00 6,00 0,00

1 x In = 125,00 1 x In = 0,00 1 x In = 80,00 1 x In = 25,00 1 x In = 16,00 1 x In = 16,00 1 x In = 16,00 1 x In = 6,00 1 x In = 0,00
- "AC" "A" "A" "A" "A" -

0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,3(A)/0(s)
FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16 FG16OM16

25 6 4 4 4
25 6 4 4 4

Descrizione

Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Fasi della linea
Corrente di impiego Ib (A)
Poli
Potere di interruzione (kA)
Corrente nominale In (A)
Corrente regolata di fase Ir (A)
Tipo differenziale
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Sigla cavo
Sezione di fase (mmÂ²)
Sezione di neutro (mmÂ²)
Note



10 11 12

Fabrizio Bolognini Studio Tencico
Via Bologna, 33 - 00013 Mentana

Progetto
Impianto Elettrico Sala teatrale Sacrofano
Disegnato
Dominici A.
NÂ° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT

Protezione Linea
Ausiliari

Riserva 1 Riserva 2

0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
1/1 1/1 1/1

0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
L3N L1N L2N

0 0 0
Bipolare Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro 

50 6 6
6,00 16,00 10,00

1 x In = 6,00 1 x In = 16,00 1 x In = 10,00
"A" "A"

0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

1,5 1,5 1,5
1,5 1,5 1,5

Descrizione

Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Fasi della linea
Corrente di impiego Ib (A)
Poli
Potere di interruzione (kA)
Corrente nominale In (A)
Corrente regolata di fase Ir (A)
Tipo differenziale
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Sigla cavo
Sezione di fase (mmÂ²)
Sezione di neutro (mmÂ²)
Note

Quadro
Q.CDZ - Quadro Elettrico 
Condizionamento

P.I. secondo norma 
CEI EN 60947-2 Icu
Norma posa cavi 
CEI UNEL35024
Stato progetto 
Calcolato
Data: 01/07/2021 
Pagina: 2/2
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